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Wszyscy uczestnicy postgpowania

Dotyezy: zgloszenia udzialu w post¢gpowaniu dotyczacym wyboru partnera prywatnego,
ktéry swiadezy¢ bedzie na terenie Gminy Nowogard uslugi z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciekow

W zwigzku z pismem o udostgpnienie informacji od dotychczasowego operatora sieci
wodociggowo — kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowogard informuje, ze w/w operator udzielil
odpowiedzi na cz¢s¢ pytan. Odpowiedzi ponizej:

1. SUW Nowogard polozona na dzialce nr 66. a wyposazenie stanowia,
- zbiorniki do uzdatniania wody HiFlo — kpl. 4,
- zbiorniki wody czystej poj. 500 m?® — szt. 2,
- zestaw pompowy I1°,
- zestaw pompowy 17,
- stacja dozowania nadmanganianu potasu wraz z chlorownia,
- trafostacja,
- agregat pradotworczy starego typu 200 Kva,
- studnie gi¢binowe — 9 szt.
- zatwierdzone zasoby dla ujecia przy ul. Wojska Polskiego w ilosci 280 m¥/h, dla ujecia przy ul.
Kosciuszki (Warnkowo) 118 m?/h.
- zbiornik wiezowy poj. 650 m* zamontowany na sieci wodociggowej.
Stacja zaopatruje mieszkancow miejscowosci Nowogard — Warnkowo — Karsk — Dabrowa —
Wojcieszyn — Otreby — Migtno — Kulice — Ostrzyca — Gardna — Olchowo.
SUW Czermnica polozona na dzialce nr 144 obr¢b Czermnica, wyposazenie stanowig:
- zbiornik do uzdatniania wody — 2 szt.,
- zbiornik hydroforowy — 1 szt.,
- sprezarka — 1 szt..
- aerator — | szt.,
- studnie glebinowe — 2 szt.,
- zatwierdzone zasoby dla ujecia wynosza 32 m*/h
Stacja zaopatruje miejscowosci: Czermnica — Strzelewo — Swierczewo — Ogorzele — Trzechel.
SUW Wyszomierz polozona na dzialce nr 59 zabudowanej budynkiem wyposazonym w:
- zbiornik do uzdatniania wody — 2 szt.,
- sprezarka — 1 szt..
- aeratory — 2 szt.,
- studnie glgbinowe —2 szt.,
Zatwierdzone zasoby wodne wynosza 48 m*/h.
Budynek hydroforni wyposazony jest w:
- zbiorniki hydroforowe — 2 szt.,
- sprezarka — 1 szt.,
Stacja zaopatruje miejscowosci: Wyszomierz — Dlugolgka — Stare i Nowe Wyszomierki.
SUW Blotno polozona na dzialkach nr 17/3, 17/2, 18/3 obrgb Blotno, ktorej wyposazenie
stanowig:
- zbiorniki do uzdatniania wody — 2 szt.,
- zbiornik hydroforowy — 1 szt.,
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- sprezarka — 1 szt.,

- aeratory — 2 szt.,

- studnie gl¢binowe — 2 szt.,

- zatwierdzone zasoby dla ujecia wynosza 70 m’/h; 115 m¥/d,

- chlorator — 1 szt.

Stacja zaopatruje miejscowosci: Blotno — Grabin — L¢gno.

SUW Glicko potozona na dzialce nr 230/2, ktérej wyposazenie stanowia:
- zbiorniki do uzdatniania wody — 2 szt.,

- zbiornik hydroforowy — 1 szt.

- sprezarka — 1 szt.,

- aeratory — 2 szL.,

- studnie glebinowe — 2 szt.,

- zatwierdzone zasoby dla ujecia wynoszg 35 m*/h;

- chlorator — 1 szt.

Stacja zaopatruje miejscowosci: Glicko — Sikorki — Wierzchy — Szezytniki.
SUW Maszkowo polozona na dzialce nr 13/14, ktérej wyposazenie stanowia:
- zbiorniki do uzdatniania wody — 2 szt.,

- zbiornik hydroforowy — 2 szt.

- sprezarka — 1 szt..

- aeratory — 2 szt.,

- studnie glebinowe — 2 szt.,

- zatwierdzone zasoby dla ujecia wynoszg 71 m'/h;

- chlorator — 1 szt.

Stacja zaopatruje miejscowos$¢ Maszkowo.

SUW Jarchlino polozona na dziatce nr 190/6, ktérej wyposazenie stanowig:
- zbiorniki do uzdatniania wody — 1 szt.,

- zbiornik hydroforowy — 2 szt.

- sprezarka — 1 szt.,

- aerator — 1 szt.,

- studnie glgbinowe — 2 szt.,

- zatwierdzone zasoby dla uj¢cia wynosza 45 m*/h:

Stacja zaopatruje miejscowos¢ Jarchlino.

SUW Osowo polozona jest na dzialce nr 14/33 obrgb Osowo. ktorej wyposazenie stanowig:
- zbiorniki do uzdatniania wody — 2 szt.,

- zbiornik hydroforowy — 2 szt.

- spre¢zarka — 1 szt.,

- aeratory — 2 szt.,

- studnie gl¢binowe — 2 szt.,

- zatwierdzone zasoby dla uj¢cia wynosza 60 m*/h;

- chlorator — 1 szt.

Stacja zaopatruje miejscowos¢ Osowo — Stajsino — Bieniczki — Bienczyce.

Rezerwowymi SUW sg obiekty polozone w miejscowosciach Olchowo i Karsk.

Ponadto miejscowosci Boguszyce — Wolowiec — Orzechowo — Orzesze — Lestkowo — Zabowo —
Brzozowo — Zabowko — Konarzewo zasilane sa poprzez sieci wodociggowe przylaczone do SUW
Boguszyce.

2. Oczyszezalnia $ciekéw w Nowogardzie poloZona jest na dzialce nr 200 obrgb nr 3 m Nowogard.
Oczyszezenie doplywajacych sciekow systemem kanalizacji tloczno — grawitacyjnym oparta jest na
osadzie czynnym. Podstawowymi obiektami technologicznymi sa budynek krat, piaskowniki szt. 2.
przepompownia sciekow surowych, osadniki Imfoffa szt. 2, reaktor biologiczny, budynek dmuchaw,
budynek recyrkulacji wewngtrznej i osadu nadmiernego, stacja odyvadniania osadu z zaggszczaczem

grawitacyjnym.
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Do oczyszezalni dostarczane sq $cieki z terenu miasta Nowogard, a takze scieki dowozone z terenu
gminy.

Przepustowos¢ oczyszezalni wynosi:

- dla pory suchej — 5400 m*/dobg.

- dla pory deszczowej — 8500 m*/dobg.

3. Wszystkie obiekty eksploatowane posiadaja pozwolenia wodnoprawne.

Na pozostale pytania Przedsigbiorstwo Ustug Wodnych i Sanitarnych nie udzielito odpowiedzi 1
poinformowato nas o braku podstaw do jej udzielenia, jak i przekazania jakichkolwiek kopii
dokumentéw czy sporzadzonych zestawien, poniewaz sq to informacje wewngtrzne firmy.

Zgodnie z pismem nr GKMiOS.271.1.2012.AN z dnia 26.11.2012 r. Gmina Nowogard zastrzegla,
7e udostgpnieniu beda podlega¢ wylacznie dokumenty bedace w jej posiadaniu.

Z powazaniem,




